
出厂水日检报告

样品名称：出厂水

检测依据

《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）；
《水质 总大肠菌群、粪大肠菌群和大肠埃希氏菌的测定 
酶底物法》（HJ1001-2018）；
《城市供水水质标准》（CJ/T206-2005）

编制人：姚静
检
测
专
用
章

样品编号：C2009191503 审核人：王静

采样日期：2020-09-19 签发人：李会平

检测日期：2020-09-19 判定标准 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） 签发日期：2020-09-20

序号 检验项目 标准限值 检测结果 单项判定

1 色度（铂钴色度单位，度） 15 <5 合格

2 臭和味 无异臭、异味 无 合格

3 肉眼可见物 无 无 合格

4 浑浊度，NTU 1 <0.5 合格

5 二氧化氯（ClO2），mg/L 与水接触30分钟，出厂水中余量≥0.1，限值0.8 0.26 合格

6 耗氧量（CODMn法，以O2计算），mg/L 3 0.97 合格

7 菌落总数，CFU/mL 100
  2  （2020年09月17日

结果）
合格

8 总大肠菌群，CFU/100mL或MPN/100mL 不得检出
未检出（2020年09月18日

结果）
合格

9 耐热大肠菌群，CFU/100mL或MPN/100mL 不得检出
未检出（2020年09月18日

结果）
合格

石家庄高新技术产业开发区供水排水公司检测中心


